ES PROHLASENI O SHODE
Identifikaé¢ni @idaje o vyrobci:

Kramer Italia S.r.l.
Piazza della Repubblica 9
1-20121 Milano
Italska republika

Popis tlakového zafizeni:
Membranové pojistné ventily
R - omezeny priichod 2", %4“, 17
T - plny prtichod 2

vovr

M - omezeny priichod vétsi vystup ¥2"x %" - %4"x1” - 1“x1 %"

S - zmenSeny priichod (pouziti v solarnich systémech) %2
Udaj o pouzitém zpiisobu posouzeni shody:

modul B+D
ES piezkougeni typu a zabezpecovani jakosti vyroby

Udaje o notifikované osobé:

Consorzio PASCAL s.r.1.
notifikovana osoba ES €. 1115
Via Scarsellini, 13
1-20161 Milano

Certifikaty:

Certifikat ES piezkouseni typu ¢. PA274 - 97/23/CE - B Rev. 01 ze dne 22.04.2014
Certifikat systému kvality ¢. 22 - 97/23/CE - D Rev. 02 ze dne 22.04.2014

Odkaz na technické piedpisy:

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES, o sblizovani pravnich piedpisti ¢lenskych stéti

tykajicich se tlakovych zatizeni (PED)
Datum a misto vydani, jméno odpovédné

Milano 30.04.2014 BRI e

Jméno, pFijment a funkcéopravnéné osoby

Kramer ltalia S.r.L. - Office: Viale Brianza 27 — 20127 Milan, Italy
Tel. +39 02 6693114 Fax +39 0266711714 e-mail info@kramer-italia.it www.kramer-italia.it
Manufacturing plant: Via Matteotti 1 — 13864 Crevacuore BI, Italy
Telephone +39 015 768832 Fax +39 015 7697074




@ PROHLASENi O SHODE AKR-014

e a NAVOD K POUZITi Rev.3
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NAVOD K POUZITi
1. POUZITI

Membranové pojistné ventily zahrnuji typy:

R — omezeny pritok %" 34" 1”

T — plny pratok %5”

M — omezeny prutok, vétsi vystup 2"x%" — %'x1” — 1"x1 V4’

S — zmenS$eny pritok (pouziti v solarnich systémech) %"
Nastavena hodnota — v barech — je nati$téna na vicku.
Podminky pouziti jsou uvedeny v tabulce:

Kapalina Voda

Pracovni teplota +0°C az 110°C pro typy R-T-M
+0°C az 150°C protyp S

Max. pracovni tlak 10 bar

Koeficient Kd (podie EN4126-1) 0,3 (pro ¥2” a %"); 0,2 (pro 1)

Nastaveny pretlak 10% nastaveného tlaku

2. MONTAZ A UVEDENI DO PROVOZU

Pro sprdavnou funkci je nutno dodrZzet smér proudéni oznaceny na téle
ventilu.

K utésnéni zavitd pouzijte material vhodny pro typ pouZzité kapaliny.

NaSroubujte ventil na trubky se zavitem tak, Ze ho hasakem uchopite
na pfipravenych plodkach. Dotahnéte, aby spoje tésnily.

Neutahujte ventil za jiné ¢asti, nez za pripravené plosky

Trubky se musi fadné podepfit, aby nedoslo k namahani ventilu.

Vypousténa voda musi sméfovat dolu; pamatujte prosim, ze trubka umisténa
smérem dolU snizuje objem vytoku pojistného ventilu.

3. UDRZBA
Ventil nevyzaduje zadnou udrzbu.

Zkontrolujte a odstrante necistoty v kapaling, které by mohly poskodit ventil.
Pokud nedistoty na membrané zpusobuiji kapani, oto¢te knoflikem, odlehcete
membranu a vycistéte ji proplachnutim.

Nedemontujte a nevyméniujte hlavu pojistného ventilu

Pokud je pouzita kapalina odolna vysokym teplotam, pouZijte ochranné
rukavice.
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