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NAVOD POUZITi JEDNOTLIVE BALENYCH ZAKRYTOVANYCH
TERMOSTATU TS9510-TS9520

TS9510: zakrytovany termostat na jimku s ovladanim knoflikem, baleny jednotlivé v krabi¢ce (obr. 1)
TS9520: zakrytovany kapilarovy termostat s ovladanim knoflikem, baleny jednotlivé v krabi¢ce (obr. 3)

PODMINKY POUZITI

Termostaty se museji namontovat a pouzivat v souladu s pokyny uvedenymi nize, aby mohly spravné a bezpecné pracovat.
Je nutné je ochranit pfed vodou a prachem. Tyto termostaty jsou testovany na bezpecnost podle evropskych norem

a jsou klasifikovany takto:

1. podle provedeni: jako automatické regula¢ni zafizeni pro nezavislou montaz

2. podle automatického provozu: jako pfistroj s typem fizeni 1.B

INSTALACE

Instalace typu TS9510 se provadi na médénou jimku nebo dérovanou jimku (pro vzduchotechnické potrubi). Postup je nasledujici:
- na JIMKU (obr. 4): namontujte jimku do prislu§ného natrubku v zafizeni, zasufite do ni ¢idlo termostatu a pfichytte ho
Sroubkem dle obr. 2.

- do dérované jimky (obr. 5): umistéte prirubu trubky do pfislusného otvoru v zafizeni, do trubky zasurite ¢idlo termostatu
a pfichytte ho Sroubkem dle obr. 2.

Instalace typu TS9520 se provadi pomoci dvou otvoru v krabi¢ce termostatu (obr. 3). Postup je nasledujici:

- sejméte knoflik, od$roubujte 2 Sroubky z vika, umistéte termostat na misto, pfiSroubujte ho dvéma Sroubky skrz otvory,
pak provedte elektrické zapojeni (dle pokynl nize), pak vratte na misto viko a nakonec knoflik.

ELECTRICKE ZAPOJENI

Pred zahajenim praci na elektrickém pfipojeni se ujistéte, Ze kabely nejsou pod napétim. Pfipojeni se provadi pomoci
svorkovnice. Maximalni prifez kabelu je 2,5 mm?2.

Doporucujeme pouZzit elektrické kabely vhodné pro teplotu prostfedi, ve které se zafizeni nachazi.

Schéma zapojeni se nachazi na §titku uvniti termostatu. Elektrické pfipojeni musi provést osoba odborné zpusobila.

Sejméte knoflik a po od$roubovani 2 $roubl i viko, protahnéte kabely od systému prichodkou a pfipojte ke svorkovnici.
Vratte na misto viko, zasroubujte Sroubky a nasadte knoflik.

ZAPOJEN@ C-1: rozepina kontakty, kdyz teplota stoupa.
ZAPOJENI C-2: spina kontakty, kdyZ teplota stoupa.

TEPLOTNI, ELEKTRICKE A MECHANICKE VLASTNOSTI
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C€ POZNAMKY

Typ rozepnuti: mikro-rozepnuti

Stuperi znecisténi mikroprostredi: 2
Skupina izola¢niho materialu: llla

Trida prepéti: Il 1500 V

Trvéani elektrického namahani: dlouhodobé
Pocet cykll: 100 000

Teplotni rozsahy: -35 + +35 °C, 0 + +60 °C, 0 + +90 °C, 0 + +300 °C

Jmenovité zatizeni kontaktu: C-1 16 (3)A / 250V~
C-2 6 (1)A/250V~

(rozepinani)
(spinani)
Max. okolni teplota: T90

Teplotni diference: 2 + 5K (zavisi na modelu termostatu)

Stupen kryti: IP 40
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